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Notd T

La trecerea conductelor prin pereti si plansee rezistente la foc
se vor lua masuri corespunzitoare de etansare a golurilor din
jurul acestora cu materiale de etansare, clasa de reactie la foc
A1 (incombustilire) cu rezistenta la foc conform elementului
strépuns

Nota 2:

Conducte de legéturd de la obiectele sanitare vor avea
urmétoarele diametre si pante normale (minime):

- lavoar: DN4D, 0033 (0.075):

- vidoar: ON30, 0,085 (0.029)

- cada de baie pentru copii: DNGD, 0,035 (0.025);

- spalator: DNGD, 0,035 (0,025);

- sifon de pardoseals: DNS0, 0,035 (0.023);

- magind de spélat vase: ONT0, 0.03a (0.02);

- closet cu iesire laterals: DN100, 0,020 (0,012).

Pantele normale (minime) pentru conductele de scurgere pentru

ape menajere sunt: _..mm_mz_.._w“

- DNAL: 0,085 (0.025)

- NSO 005 (0028, ————=
- NT0: 0,025 (0.0%), —
- DNTO0: 0,020 (0.072). I

Conduct apé caldd menajera
Conductd recirculare apa caldé de consum

Conductd ap rece potabils
Conductd apa uzaté menajerd, tip PP

Coloana apé uzatd menajerd, numérul ...
Coloand apé uzatd menajerd, numarul ...

Conductd apé uzatd meteorica, tip PVC
Coloans apa meteoricé, numarul ...
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